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1. Загальні дані

1.1 Дана робота виконана на підставі:

- технічного завдання на проведення обстеження конструкцій;
- технічного паспорта;
- правових документів замовника;
- візуального обстеження та проведених обмірів;
- фотофіксації існуючого стану.

1.2 Обстеження конструкцій проведено з метою перевірки наявності умов для 
забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп 
населення до приміщень навчального закладу відповідно до державних 
будівельних норм, правил і стандартів, за адресою: Одеська обл.. Одеський р-н, 
м. Одеса, вул. Героїв Круг, буд. 19.

2 Склад робіт

2.1 В процесі обстеження та перевірки технічного стану з метою 
відповідності будівельним нормам:

- збір та аналіз вихідних даних;
- вивчення технічної документації;
- вивчення конструктивного рішення;
- візуальний огляд конструкцій;
- аналіз результатів обстеження;
- виконання необхідних розрахунків;
- складання звіту з висновками.
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2.2 Обстеження виконано згідно вимогам;
- ДБН 8.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні 

положення»;
- ДБН В. 1.2-14-2018 «Загальні принципи забезпечення надійності та 

конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ»;

- Правила обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації 
виробничих будівель і споруд;

- ДСТУ-Н Б 8.1.2-18:2016 «Настанова щодо обстеження будівель і споруд 
для визначення та оцінки їх технічного стану»

с 
g 
с

03 
ж
S
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3. Результати обстеження

F

3.1 Загальні характеристики
Об’єктом обстеження являється вхід до багатоповерхової будівлі, що 

використовується для розміщення навчального закладу - фахового коледжу 
(далі по тексту «коледж»).

Підхід до коледжу виконаний з тротуару. Тротуар біля коледжу має 
незначний ухил вздовж основного фасаду будівлі коледжу. Тротуар замощений 
асфальтобетоном.

Вхід у коледж виконано з вхідної площадки ґанку через вхідні двері. Вихід 
на площадку передбачений по сходам та по пандусу.

3.2 Обстеження конструкцій
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Площадка ґанку має розміри: висота - 0,78 м, глибина - 2,00 м.
Сходи навпроти входу до коледжу виділені щириною 2,40 м, висотою 0,78 

м. Сходини розміром 0,30 м * 0,13 м(Ь), сходини суцільні закриті. Сходи мають 
перила з двох боків.

Пандус прямий з проміжною горизонтальною площадкою, має розміри: 
висота - 0,78 м, щирина - 1,10 м, довжина загальна схилу - 10,0 м. Довжина 
горизонтальної площадки 1,20 м. Пандус з огорожею з поручнями в двох рівнях 
0,70 м та 0,90 м. Початок та кінець пандуса марковані контрастною фарбою.

Зовніщні вхідні двері, що ведуть до коледжу, двостулкові, щириною 1,80 м, 
з щириною кожної із стулок 0,90 м. Двері без порогу. Вхідні двері металеві.

Внутріщні вхідні двері, що ведуть до коледжу, о двостулкові, щириною 1,80 
м, з щириною кожної із стулок 0,90 м. Двері без порогу. Двері металопластикові, 
частково засклені.

З правої сторони від дверей на висоті 1,50 м встановлено інформаційну 
табличку написану шрифтом Брайля.

3.3 Результати обстеження конструкцій
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Площадка ганку.
Глибина площадки ґанку складає 2,00 м, що відповідає пунктам 5.2.1 та 5.3.1 

ДБН В.2.2-40:2018.
Покриття поверхні ґанку виконане з плитки, що відповідає вимогам пункту 

6.1.9 ДБН В.2.2-40:2018.
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Сходи.
Сходи, що ведуть до коледжу рівні, суцільні, з підсходинками (лицьова 

вертикальна частина сходинки), із шорсткуватою поверхнею.
Розміри сходин та їх покриття відповідають вимогам, пункту 6.3.1.2 ДБН 

8.2.2-40:2018.

Пандус.
Ухил пандусу складає 8,0%, що відповідає пункту 5.3.1 ДБН 8.2.2-40:2018.
Ширина пандусу складає 1,10 м, що відповідає вимогам ДБН В.2.2- 

40:2018.
Поверхня пандусу вкрита щорсткими металевими листами, та чітко 

маркована кольором та фактурою, контрастною відносно горизонтальної 
поверхні тротуару, що відповідає пункту 5.3.2 ДБН 8.2.2-40:2018.

Вхідні двері.
Зовнішні вхідні двері
Двері розпашні, з оглядовими панелями, виділені контрастно від фасаду, що 

відповідає вимогам та рекомендаціям пунктів п. 6.1.3 та 8.4.2.2 ДБН 8.2.2- 
40:2018.

Двері без ьпорогу, що відповідає вимогам пункту п. 6.1.4 ДБН 8.2.2- 
40:2018.

Двері двостулкові шириною 1,80 м, з щириною основної стулки 0,90 м, що 
відповідає вимогам пунктам п. 6.1.5 ДБН 8.2.2-40:2018.
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Внутрішні вхідні двері
Двері розпашні, з оглядовими панелями, виділені контрастно від фасаду, що 

відповідає вимогам та рекомендаціям пунктів п. 6.1.3 та 8.4.2.2 ДБН 8.2.2- 
40:2018.

Двері без порогу, що відповідає вимогам пункту п. 6.1.4 ДБН 8.2.2-40:2018.
Двері двостулкові шириною 1,80 м, з шириною основної стулки 0,90 м, що 

відповідає вимогам пунктам п. 6.1.5 ДБН 8.2.2-40:2018.
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Тактильні елементи доступності.
З правої сторони від дверей на висоті 1,50 м встановлено інформаційну 

тактильну табличку написану шрифтом Брайля, що відповідає вимогам пункту 
8.3.4 ДБН 8.2.2-40:2018.

Контрастну маркувальну мітку нанесено на початку та в кінці пандусу.
На сходах встановлені еластичні антиковзні смужки.

Звіт про технічне обстеження . щодо створення необхідних
умов для доступності МГН до приміщень навчального закладу
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4. Висновок.

в розділі 1 ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні 
положення» вказано: «Ці норми пощирюються на проектування, будівництво 
нових та реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт існуючих 
житлових будинків та громадських будівель і споруд, а також на розумне їх 
пристосування з урахуванням потреб маломобільних груп населення...»

В результаті обстеження та перевірочних досліджень входу до приміщення 
навчального закладу Одеський фаховий коледж економіки, права та готельно- 
ресторанного бізнесу, за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, м. Одеса, 
вул. Героїв Крут, буд. 19, встановлено, що архітектурно-планувальні, 
інженерно-технічні та ергономічні ріщення входу відповідають принципам 
інклюзивності та створюють необхідні умови для 
інвалідністю та
навчального закладу, відповідно до вимог ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність 
будівель і споруд. Основні положення» та ДБН В. 1.2-9:2021 «Основні вимоги 
до будівель і споруд. Безпека і доступність при експлуатації».

доступності осіб з 
інщих маломобільних груп населення до приміщень
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ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

АСОЦІАЦІЯ ЕКСПЕРТІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
С.ЛМОРЕГУ.ПВН.Л ОРГ.ХЇНЗ.ХЦІЯ у СФЕРІ .УР.ХІТЕКТУ Р1ІОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АЕ № 006961

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ 
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), 

пов'язаних із створенням об'єктів архітектури 
_ Експерт _________________  

(найменування професії)

Виданий про те. що Бараниця Володимир Васильович 
пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним 
вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну 
спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.
Категорія: ________________________ Провідний експерт будівельний______________________
Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з ріщення.м атестаційної архітектурно-будівельної 
комісії (далі - Комісія) від 20.04,2022 . Лі______ 131
(рішенням_______________________________— ...............  секції Комісії
від__ 2^^_________ , затвердженим президією
Комісії

№

1
Зареєстрованийу реєстрі атестованих осіб 
за№ ЗОЮ

20.04.2022 року

Роботи (послуги), пов'язані ізстворенням об'єктів архітектури, спроможність виконання 
яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: ____ Технічне обстеження будівель,
і споруд об’єктів будівництва класу наслідків (відповідальності) ССЗ 

(значні наслідки).

Дата видачі ,20,04.2022 року /

Гол^яіа (заступник голові) .Атестаційної 
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